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IMPORTADOR: ZUTTO TECHNOLOGIES S.A DE C.V. |
Avenida Ejercito Nacional No. 505, Interior 1602, |

Colonia Granada, C.P. 11520, Delegacion Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, México |

Telotores (G158 S 7575 MANUAL DE INSTRUCCIONES

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE OPERAR SU PRODUCTO




- Caracteristicas

LED SMD LED
Bateria 4Vce 2 Ah
Operacion 3 horas

Tiempo de carga  15-24 horas

- Diagrama técnico

- Instalacién

1. Compruebe el estado del luminario con el interruptor ON/OFF.
2. Conecte el cable de alimentacién para cargar el luminario.
3. El indicador de alimentacién estard rojo durante la recarga.
4. La luz funcionaré automéaticamente cuando se pulsa
el botén de prueba durante la recarga.
5. Coloque el interruptor en la posicion ON después de instalarlo.
6. La luz encenderd automaticamente cuando falle el suministro
eléctrico.

- Advertencia de seguridad

- Todos los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por

personal calificado.

- No deje que los cables de alimentacion toquen la superficie caliente.

- No lo utilice al aire libre.

- No monte en lugares peligrosos, ni cerca de calentadores de gas o eléctricos.
- No utilice este equipo para otro uso que no sea el previsto.

- El equipo debe ser montado en lugares y alturas donde no sea manipulado

por personal no autorizado.

- Especificaciones técnicas

Alimentacién: 127V~ 60Hz 2X12 W 025A

Bateria: 2 baterias recargables de 4 Vcc 2 Ah incluidas



